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RECTA +112 (PK 0+121)

Alineación 2: RECTA +000 (PK 0+129)
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RECTA +090 (PK 0+341)

Alineación 4: RECTA +000 (PK 0+349)
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UNIÓN TIPO DE COLECTORES
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CONDUCTO DE PVC CORRUGADO
DOBLE PARED SANECOR O SIMILAR

COLECTOR CALZADA/APARCAMIENTO
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TAPA PARA POZO DE REGISTRO Y MARCO

Cotas en milímetros

NOTAS:
1ª.- LAS DIMENSIONES DE LOS REFUERZOS SON INDICATIVOS, CADA FABRICANTE LOS
DEFINIRÁ CONFORME AL P.C.T.G. Y LA NORMATIVA APLICABLE.
2ª.- SE SUMINISTRARÁN CON UNA IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA.
3ª.- LAS TAPAS DE CALZADA TENDRÁN NECESARIAMENTE UN DISPOSITIVO  PARA  EVITAR  SU
LEVANTAMIENTO DEBIDO AL PASO DEL TRÁFICO Y QUE NO EXIJA CONSERVACIÓN.

MATERIAL:
FUNDICIÓN DÚCTIL
TRÁFICO D-400

20
40

Ø 630
Ø 580

Ø 660

SECCIÓN A-A

780

Ø 640
1015

60

25
10
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0

A

20
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40

Cotas en milímetros

PLANTA

A

FUNDICIÓN DÚCTIL
MATERIAL :
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CUMPLIRÁN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ART. 42.13 DEL P. C. T. G.
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RECTA +112 (PK 0+121)

Alineación 2: RECTA +000 (PK 0+129)
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RECTA +090 (PK 0+341)

Alineación 4: RECTA +000 (PK 0+349)
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Alineación 4: RECTA +000 (PK 0+391)RECTA +050 (PK 0+391)

RECTA +060 (PK 0+451)
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UNIÓN TIPO DE COLECTORES

PLANTA

SECCIÓN

POZO DE BLOQUEO (SIFÓNICO) ARQUETA DE PASO

CAMBIO
ALINEACION

CON DOBLE
AFLUENTE

CON
AFLUENTE

FINAL
TRAMO

SIMPLE

CONFLUENCIAS

ESQUEMA ARQUETA DOMICILIARIA

TUBO DE PVC

TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN

ENFOSCADO MORTERO 1:3
Y ENLUCIDO

SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES
DE HORMIGON HM-20

DE 200mm.
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RELLENO CON TIERRAS DE APORTACIÓN
EXENTA DE ÁRIDOS MAYORES DE 4 cm
COMPACTADO EN TONGADAS
MÁXIMAS DE 0.20 m HASTA
DENSIDAD 100% PROCTOR NORMAL

GRAVILLA 20/30

FIRME

D + 0.50

CONDUCTO DE PVC CORRUGADO
DOBLE PARED SANECOR O SIMILAR

COLECTOR CALZADA/APARCAMIENTO

HORMIGÓN DE PROTECCIÓN HM-20 (20 cm)
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TAPA PARA POZO DE REGISTRO Y MARCO

Cotas en milímetros

NOTAS:
1ª.- LAS DIMENSIONES DE LOS REFUERZOS SON INDICATIVOS, CADA FABRICANTE LOS
DEFINIRÁ CONFORME AL P.C.T.G. Y LA NORMATIVA APLICABLE.
2ª.- SE SUMINISTRARÁN CON UNA IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA.
3ª.- LAS TAPAS DE CALZADA TENDRÁN NECESARIAMENTE UN DISPOSITIVO  PARA  EVITAR  SU
LEVANTAMIENTO DEBIDO AL PASO DEL TRÁFICO Y QUE NO EXIJA CONSERVACIÓN.

MATERIAL:
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GALVANIZADO POR INMERSIÓN: 70 MICRAS SEGUN UNE 37501 Y 7183

LOS PATES DISPONDRÁN DE TOPES LATERALES

LOS PATES SERÁN DE ACERO GALVANIZADO O DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

CUMPLIRÁN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ART. 42.13 DEL P. C. T. G.

EL EMPOTRAMIENTO EN LA PARED DEL POZO ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 75 Y 85 mm.
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RECTA +112 (PK 0+121)

Alineación 2: RECTA +000 (PK 0+129)
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Alineación 1: RECTA +000 (PK 0+009)

Poste existente

Arqueta DM+Pedestal+Armario

Canalización principal - 6 tubos Ø110 + 2 Tritubo

Cámara

Cámara

Canalización principal - 6 tubos Ø110 + 2 Tritubo

Canalización secundaria - 4 tubos Ø110 + 1 Tributo

Cámara

Arqueta DM

Poste existente

L E Y E N D A

RED EXISTENTE:

RED PROPUESTA (ORIENTATIVA):

Canalización principal - 4 tubos Ø110 + 1 Tritubo

Canalización secundaria - 2 tubos Ø63

Cámara

Arqueta DM

(*) PLANOS DEFINITIVOS:
Los planos de construcción y detalles son los que se incorporan
en el ANEJO 10 - TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD
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